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Neue PFAS Grenzwerte in der Trinkwasserrichtlinie - Was 
bedeutet das für die Wasserversorger und vor welchen 
Herausforderungen stehen wir?
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Identifikation von Risiken  



PFAS Bundeswehrstandorte
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PFAS – Untersuchungen 
Trinkwasser/Rohmischwasser

2019 und 2020: Ergebnisse noch nicht aussagekräftig, da die Bestimmungsgrenze 

das Kriterium <1ng/l nicht erfüllt

2021:

Festlandswasserwerke: ohne PFAS Befunde!

PFASΣ20 = < BG für Trink- und Rohmischwässer (TW und RohMi)

Inselwasserwerke: positive Befunde (insbesondere durch PFOA)!
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PFAS-Untersuchungsergebnisse
Trinkwasser Insel 
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Analyselabor:



PFAS-Laborvergleich 
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Rohmischwasser PFAS∑4



PFAS Eluationsversuch
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WW Langeoog

Versuchsanordnung:

• vier Probenflaschen mit Trinkwasser 
gefüllt und in drei Flaschen jeweils 15 
bis 20 cm Teflonband von der Rolle 
abgeschnitten und direkt in die Flasche 
gegeben

• Kontaktzeit ca. eine Woche

Alle vier Proben haben keinen Nachweis 
von PFAS!
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Niederschlag:

- Beprobung des Niederschlags an Depositionsmessstellen des NLWKN auf Baltrum und der Station Trillenberg
(südlich von Ankum, Fürstenauer Berge) sowie Niederschlagsmesser auf Spiekeroog als Sammelprobe

- Ergebnis:     Baltrum: PFAS∑20 im Niederschlag mit 4 ng/l nachweisbar (nur PFHpA als Einzelsubstanz 
nachweisbar)

Trillenberg: PFAS∑20 im Niederschlag < BG

Spiekeroog: PFAS∑20 im Niederschlag mit 9 ng/l nachweisbar (PFBA, PFOS) 

PFAS-Ergebnisse 
Sonderproben 
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Sickerwasser:

- Beprobung von Sickerwasser als Sammelprobe aus dem 
Lysimeter (Versickerungsmesser) auf Spiekeroog

- Ergebnis: PFAS∑20 mit 13 ng/l nachweisbar (PFAS∑4 EFSA = 12 ng/l), 
PFBA, PFOS und PFOA als Einzelsubstanzen 

PFAS-Ergebnisse 
Sonderproben 



Nordseeinseln
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Kreiszeitung.de

• Punktquellen: Löschschaum, Kläranlage (Quellen?)

• Diffuse Quellen: über den Luftweg: seaspray, 

Meerwasser, Meeresschaum

Überblick über die aktuelle PFAS-Kontamination in der Region, 
mit besonderem Fokus auf den Watteninseln
- Untersuchung der Rolle von Gischt-Aerosolen bei der 
Verbreitung von PFAS entlang der Wattenküste



Aufbereitung:
Herausforderungen für die Entfernung und die Entsorgung 
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•Verursacherprinzip!?

•Lösungen für eine nachhaltige Entsorgung?



PFAS-Verbot?
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• Gewässerschutz im Spannungsfeld wirtschaftlicher Interessen



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


